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Further information on interior installation and accessories available in
section 4.8 and on the internet.

De plus amples informations concernant I'aménagement intérieur et les
accessoires figurent sur chapitre 4.8 et notre site internet.
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Die Montageanleitung richtet sich an alle
Personen, die Uber eine entsprechende
Fachausbildung verfligen, um Schaltschranke
normgerecht mit elektrischen, elektronischen,
mechanischen oder pneumatischen Betriebs-
mitteln auszurUsten, am Bestimmungsort
aufzustellen bzw. zu montieren und betriebs-
fertig anzuschlieBen.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Der Sicherheitshinweis ist Teil des Produktes.

Er muss dem Anlagenbetreiber ausgehandigt

werden. Dieser tbernimmt die Aufbewahrung,
damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfu-

gung stehen.

1.2 Mitgeltende Unterlagen

FUr die hier beschriebenen Ausristungsgegen-
stdnde steht diese Montage- und Bedienungs-
anleitung als Download unter www.rittal.de zur
Verfligung. FUr Schaden, die durch Nichtbe-
achtung dieser Anleitung entstehen, Uberneh-
men wir keine Haftung. Zusatzlich gelten auch
die Anleitungen des verwendeten Zubehdrs.

1.3 Normative Verweise

Das Edelstahl-Sockel-System VX entspricht
einer Vielzahl technischer Regelwerke,
wodurch das Edelstahl-Sockel-System VX fiir
unterschiedlichste Mérkte und Einsatzbereiche
qualifiziert ist. Eine aktuelle Ubersicht finden
Sie beim Produkt auf www.rittal.de.

1. Hinweise zur Dokumentation
i 1. Notes on documentation
1. Remarques relatives a la documentation

G

The assembly instructions are aimed at all
persons who have an appropriate specialist
training to allow them to equip enclosures

to conform to standards with electrical,
electronic, mechanical or pneumatic operating
equipment, to place or install at the destination
site and to connect ready to operate.

1.1 Storing the documents

The safety instructions and the accompany-
ing note are part of the product. They must

be given to the plant operator, who is then
responsible for the storage of the documents
so that they are readily available when needed.

1.2 Other applicable documents

These assembly instructions and operating
instructions for the described equipment can
be downloaded from www.rittal.com. We can-
not accept any liability for damage associated
with failure to observe these instructions. The
instructions for any accessories used also
apply.

1.3 Normative references

Because the stainless steel VX base/plinth
system conforms to many technical regula-
tions, the stainless steel VX base/plinth system
is suitable for the widest-range of markets and
application areas. A current overview for the
product is available at www.rittal.com.
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La notice de montage s'adresse a toutes
les personnes qui possédent les compé-
tences professionnelles correspondantes,
pour équiper les armoires électriques avec du
matériel électrique, électronique, mécanique
ou pneumatique dans le respect des normes,
pour les mettre en place ou les monter sur le
lieu d'exploitation.

1.1 Conservation des documents

Les consignes de sécurité et la notice jointe
font partie du produit. Elles doivent étre
remises a |'exploitant de I'installation. Celui-ci
les conservera de maniere a ce qu'elles soient
disponibles en cas de besoin.

1.2 Autres documents applicables

La présente notice de montage et d'utilisation
pour les articles d'équipement décrits ici

peut étre téléchargée sur le site internet
www.rittal.fr. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de dommages imputables a la
non-observation des instructions contenues
dans ces documents. Veuillez également tenir
compte des instructions relatives aux acces-
soires utilisés.

1.3 Renvois a la norme

Les socles VX en acier inoxydable Rittal
répondent a de nombreuses normes tech-
niques qui permettent aux socles VX en acier
inoxydable d'étre homologués pour divers
marchés et domaines d'application. Un état
actualisé est disponible sur le site internet
www.rittal.fr.



2. Produktbeschreibung
i 2. Product description
2. Description du produit

2.1 Lieferumfang
2.1 Scope of supply
2.1 Composition de la livraison

Sockel-Eckstiicke mit Blenden Sockel-Blenden, seitlich
Base/plinth corner pieces with trim panels Base/plinth trim panels, sides
Plaques de socle avant/arriére avec piéces d'angle Plaques de socle latérales
Best.-Nr. S0 Soen-0ea Best.-Nr. 8660.070 8660.080
Mpqel No. 8660-052 8660-062 Mg(!el No. 8660.071 8660.081
Référence 8660.053 8660.063 Référence 8660.072 8660.082
2x - 2x -
- 1x - 2 X
- 1x M8 x 12 8 X
M12 x 30 4x 16 x
!‘
4% \ \’ M8 8 x
Y
M12 4%
4 x -
- 4 x
4 x
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2.2 Approbationen
2.2 Approvals
2.2 Homologations

VX plinth front/rear
VX Base/plinth trim panel, side

Nur zur Verwendung mit Rittal Produkten
der Serie VX und SE.

GUS

LISTED

ENCLOSURE ACCESSORY
E491171
Type 1, 3R, 4, 4X, 12

Type 12: Die Kafigmutter muss montiert sein

(siehe Abschnitt 4.4 — Seite 10 — Abb. 1.1).
Type 4, 4X: Montage mit Schrauben und

Dichtungen der Schranke (siehe Abschnitt 4.4

— Seite 11 - Abb. 1).

2. Produktbeschreibung
i 2. Product description
2. Description du produit

&

Only for use with Rittal VX and SE series
products.

GUS

LISTED
ENCLOSURE ACCESSORY
E491171
Type 1, 3R, 4, 4X, 12

The cage nut must be fitted (see section 4.4

— page 10 —fig. 1.1).

Type 4, 4X: Assembly using screws and
seals of the enclosures (see section 4.4 —
page 11 —fig. 1).
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A utiliser uniqguement avec les produits Rittal
de la série VX et SE.

GUS

LISTED

ENCLOSURE ACCESSORY
E491171
Type 1, 3R, 4, 4X, 12

L’écrou cage doit &tre monté (voir para-
graphe 4.4 — page 10 - fig. 1.1).

Type 4, 4X : montage avec les vis et les
joints des armoires (voir paragraphe 4.4 —
page 11 —fig. 1).



3. Sicherheitshinweise
3. Safety instructions

3. Consignes de sécurité
3. Veiligheidsvoorschriften
3. Sakerhetsinstruktioner

3. Istruzioni di sicurezza
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3. Instrucciones de seguridad

3. Turvallisuusohjeet

3. Sikkerhedsanvisninger
3. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
3. Bezpecnostni pokyny
3. MHCcTpyKuun 3a 6e3onacHoOCT
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Warnung vor der
SchlieBbewegung von
mechanischen Teilen
einer Maschine/Ein-
richtung

Warning against
closing movements
for mechanical parts
of a machine/device

Danger dG a la
fermeture de pieces
mécaniques d'une
machine / installation

Waarschuwing voor
de sluitbeweging
van mechanische
onderdelen van een
machine/voorziening

Varning for stéang-
ningsrorelse pa
mekaniska delar i en
maskin/enhet

Prestare attenzione
alla chiusura delle
parti meccaniche di
una macchina o di un
dispositivo

Warnung vor
Umkippen durch
Schwerpunkt-
verlagerung

Risk of tipping due
to displacement of
centre of gravity

Attention au
basculement lors
du déplacement du
centre de gravité

Waarschuwing voor
kantelen als gevolg
van zwaartepunt-
verschuiving

Varning for valtande
féremal pa grund av
forskjuten tyngdpunkt

Pericolo di cadute tra-
mite lo spostamento
del baricentro

Installation durch
Elektro-Fachkraft

Installation by
specialist electricians

Installation par un
électricien confirmé

Installatie door
elektrotechnisch
personeel

Ska installeras av
behorig elektriker

L'installazione deve
essere eseguita da un
elettricista qualificato

& ® B> P

Installation durch
Mechanik-Fachkraft

S,

Installation by
specialist mechanics

D,

Installation par un
mécanicien confirmé

Installatie door
monteur

Ska installeras av
behdrig montor

S,

L'installazione deve
essere eseguita da un
meccanico qualificato

Atencion, movimiento
de cierre de compo-
nentes mecanicos

en una maquina/
instalacion

Varoitus koneen/
laitteen mekaanisten
osien sulkulikkeesta

Advarsel mod
lukkebevaegelse af
mekaniske dele i en
maskine/indretning

Uwaga na zamy-
kajace sie czesci
mechaniczne
maszyny lub urza-
dzenia

Vystraha pred
rizikem Urazu ruky

MpepynpexaeHve 3a
[BWKeHVie OT 3aTBa-
PSALLY Ce MEXaHWYHN
YacTy Ha MaLLnHa/
obopynsaHe

Advertencia de
vuelco si se desplaza
el centro de gravedad

Varo: painopisteen
siirtymisesta johtuva
kaatumisvaara

Risiko for veeltning pa
grund af forskydning
af tyngdepunktet

Ostrzezenie przed
przewrdceniem sig z
powodu przesunigcia
$rodka ciezkosci

Varovani pred prevra-
cenim zpUsobenym
posunutim tézisté

Mpeoynpexaexne

3a OMacHoCT OT npe-
obpbliaHe nopau
N3MeCT-BaHe Ha
LieHTbPa Ha TexecTTa

Instalacion a realizar
por un técnico electri-
cista cualificado

Asennuksen saa suo-
rittaa vain séhkoalan
ammattilainen

Skal installeres af
uddannet elektriker

Instalacja przez
elektryka

Instalace vyZaduje
elektro odbornost

MOHTaXBT Cce
13BBbPLLBA OT
ENeKTPOTEXHNK

& @ p P
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Instalacion a realizar
por un técnico meca-
nico cualificado

Asennuksen saa suo-
rittaa vain mekaniik-
ka-alan ammattilainen

Skal installeres af
uddannet mekaniker

Instalacja przez
mechanika

Instalace odbornym
mechanikem

MOHTaXbT ce
13BbPLLBA OT
MexXaHNK
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3. Yrmoéeifeig aopaleiag
3. Instructiuni de siguranta
3. Sigurnosne upute

3. Biztonsagi utasitasok
3. Saugos nurodymai
3. Ohutusjuhised
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3. Drosibas noradijumi

3. Varnostni napotki

3. Bezpecénostné pokyny

3. Instrucoes de seguranca
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Mpoedornoinon mpwv
arno Tnv kivnon kAel-
OWHATOG UNXAVIKWV
pePWV piag eykatdota-
ONG/pNXavAKATOg

Avertizare cu privire la
miscarea de inchidere
a pieselor mecanice
ale unei masini/ale
unui dispozitiv

Upozorenje na opa-
snost od ukljestenja
mehanickih dijelova
stroja/uredaja

Gép/berendezés
mechanikai részeinek
zaromozgasara tor-
ténd figyelmeztetés

Ispéjimas dél
masinos / jrenginio
mechaniniy daliy
judeéjimo, uzsidarymo
metu

Hoiatus masina/
seadme mehhaani-
liste osade sulgemis-
likumise eest

Mpoewboroinon

QvaTtporrg Aoyw
HETATOTIIONG TOL
KEVTPOUL BApouc

Avertizare de rastur-
nare prin deplasarea
centrului de greutate

Opasnost od rusenja

Figyelmeztetés a
felddlés veszélyére a
sulypont eltolédasa
miatt

Ispéjimas apie galima
apvirtimg del svorio
centro perkelimo

Hoiatus tmberkukku-
mise eest raskus-
keskme nihkumise
tottu

Eykatdotaon ano
EKTTASEVUEVO NAE-
KTPOAGYO

Instalarea se va face
de un electrician
calificat

Instalaciju smije pro-
vesti samo ovlasteno
stru¢no osoblje za
elektricarske radove

A szerelés elektromos
szakembernek kell
elvégeznie

Turi jrengti elektrikas

Kvalifitseeritud
elektriku poolne
paigaldamine

® &® p P

Eykatdotaon amnd
EKTTAUSEVUEVO
HNXQVIKO

@

Instalarea se va
face de un mecanic
calificat

©,

Instalaciju smije pro-
vesti samo ovlasteno
struéno osoblje za
mehanicarske radove

€3

A szerelést mecha-
nikus szakembernek
kell elvégeznie

Bridinajums par
bistamibu aizverot
masinas/iekartas
mehaniskas dalas

Opozorilo pred zapi-
ranjem mehanskih
delov stroja/naprave

Davajte pozor na
zatvaraci pohyb
mechanickych Castf
stroja/zariadenia

Cuidado quando as
partes mecanicas de
uma maquina/insta-
lagao se fecham

Bridinajums par
apgasanos smaguma
centra novirzisanas
del

Opozorilo pred prevr-
nitvijo zaradi spreme-
njenega tezisc¢a

Varovanie pred pre-
vratenim v dosledku
premiestnenia taziska

Cuidado com o risco
de queda pelo des-
locamento do centro
de gravidade

UzstadiSanu drikst
veikt tikai kvalificets
elektrikis

Namestitev lahko
izvajajo samo uspo-
sobljeni strokovnjaki
za elektrotehnic¢na
dela

InStalaciu smie vyko-
navat len Specializo-
vany elektrotechnik

A instalagao deve ser
feita por um técnico
eletricista especia-
lizado
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UzstadiSanu drikst
veikt tikai kvalificets
mehanikis

Namestitev lahko
izvajajo samo uspo-
sobljeni strokovnjaki
za mehanicna dela

InStalaciu smie vyko-
navat len Specializo-
vany mechanik

A instalagao deve ser
feita por um técnico
mecanico especia-
lizado
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Turi jrengti mecha-
nikas

Kvalifitseeritud
mehhaaniku poolne
paigaldamine



Sicherheitshinweise

Gefahr
Achtung
Hinweis

Der Sockel ist fiir folgende
Produktserien geeignet:

m VX
mTS
mTSIT
m SE
m PC
u W

4.1 Montage und Aufstellung

Um ein evtl. Kippen des Schaltschrankes mit
montiertem Sockel zu verhindern, ist wahrend
der Montage der Schaltschrank zu sichern und
am Aufstellort eine Verschraubung am Boden
oder einer Wand erforderlich. Ein zusétzliches
Fixieren der Aufbauten an einer Wand kann
mittels Wandhalter erfolgen.

Vor der Montage ist zu beachten, dass:

m die Umgebungstemperatur am Aufstellort
nicht héher als +80 °C ist.

m die Umgebungstemperatur am Aufstellort
nicht niedriger als -40 °C ist.

m der Sockel nach dem Aufstellen waagrecht
steht. Eventuelle Unebenheiten am Aufstell-
ort kénnen mittels NivellierfliBen ausgegli-
chen werden.

m die entsprechende personliche Schutzaus-
rUstung (PSA) getragen wird.

Hinweise zur Montage

® Halten Sie alle vorgegebenen Drehmomen-
tangaben ein. Ein Uber- bzw. Unterschrei-
ten der in dieser Anleitung vorgegebenen
Anzugsdrehmomente kann zu Schaden
fahren!

m Uberprifen Sie die richtige Stellung der
Sockel-Eckstlicke und ob diese ordnungs-
gemaB am Schrank befestigt wurden.

m Die maximal zulassige statische Belas-
tung von 15000 N darf nicht Uberschritten
werden.

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation
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Safety instructions

2 Danger

Caution
Note

The base/plinth can be used with the

following product series:

m VX
TS
mTSIT
m SE
u PC
m W

4.1 Assembly and siting

To prevent the enclosure from tipping with
fitted base/plinth, the enclosure must be
secured during assembly and bolted to the
floor or a wall at the installation site. An addi-
tional wall fixing of the mounted enclosure can
be provided by way of a wall bracket.

Before assembly, ensure that:

m the ambient temperature at the site is not
higher than +80 °C.

m the ambient temperature at the site is not
lower than -40 °C.

| the base/plinth stands level after construc-
tion. Any unevenness at the site can be
compensated by way of levelling feet.

B gppropriate personal safety equipment is
worn.

Notes on assembly

m Observe all specified tightening torques. If
screws or bolts are tightened with torques
greater or less than those specified in these
instructions, this may result in damage.

m Check that the base/plinth corner pieces are
positioned correctly and properly fastened to
the enclosure.

B The maximum permissible static load of
15000 N must not be exceeded.

Consignes de sécurité

Danger
Attention
Remarque

Le socle est prévu pour étre associé aux
produits suivants :

m VX
mTS
mTSIT
m SE
m PC
m W

4.1 Montage et implantation

Afin d'éviter que |'armoire ne bascule une fois
le socle monté, elle doit étre sécurisée lors du
montage en étant vissée au sol ou au mur sur
le lieu d'installation. Une fixation supplémen-
taire des enveloppes peut étre réalisée a I'aide
de pattes de fixation murales.

Avant le montage, il faut s'assurer que :

H |a température ambiante sur le site d'implan-
tation ne soit pas supérieure a +80 °C.

| |a température ambiante sur le site d'implan-
tation ne soit pas inférieure a -40 °C.

| e socle soit plan aprés son implantation.
Les éventuelles irrégularités du sol du site
d'implantation peuvent étre corrigées grace
aux pieds de nivellement.

| |'équipement de protection individuelle (EPI)
soit porté.

Consignes de montage

m Veuillez respecter les indications sur les
couples de serrage. Des couples de serrage
supérieurs ou inférieurs aux indications de
cette notice peuvent provoquer des dom-
mages sur I'installation.

m \/érifiez la position des pieces d'angle et
si celles-ci sont correctement fixées a
I'armoire.

m Veillez & ne pas dépasser la charge statique
max. admissible de 15 000 N.
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.2 Montage Seitenblenden ~
4.2 Mounting the side trim panels @,
4.2 Montage des plaques de socle latérales o

M =20 Nm -2/+0

TX30

®

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.3 Demontage und Montage Front-/Riickblenden
4.3 Removing and mounting the front/rear trim panels [1]
4.3 Démontage et montage des plaques de socle avant/arriére

M =8 Nm -2/+0
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