
ISV NH-Lastschaltleisten Leermodul 185mm
SV 9666.550/.560
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ISV NH-Lastschaltleisten Leermodul 185mm
SV 9666.550/.560
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SV 9666.550 SV 9346.040 41,0 3x50 -- -- 10,0 11,5 9,0 434

SV 9346.050 41,0 3x50 -- -- 10,0 11,5 9,0 434

SV 9346.110 -- -- 66,0 1x100 14,5 11,5 9,0 434

SV 9346.210 -- -- 66,0 1x100 14,5 11,5 9,0 434

SV 9346.310 -- -- 66,0 1x100 14,5 11,5 9,0 434

SV 9666.560 SV 9346.040 50,0 5x50 -- -- 10,0 11,5 9,0 684

SV 9346.050 50,0 5x50 -- -- 10,0 11,5 9,0 684

SV 9346.110 -- -- 75,0 2x100 14,5 11,5 9,0 684

SV 9346.210 -- -- 75,0 2x100 14,5 11,5 9,0 684

SV 9346.310 -- -- 75,0 2x100 14,5 11,5 9,0 684
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ISV NH-Lastschaltleisten Leermodul 185mm
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ISV NH-Lastschaltleisten Leermodul 185mm
SV 9666.550/.560
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ISV NH-Lastschaltleisten Leermodul 185mm
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SV 9666.550 SV 9346.040 27,0 404,0 0,0 0,0

SV 9346.050 27,0 404,0 0,0 0,0

SV 9346.110 27,5 403,0 0,0 0,0

SV 9346.210 27,5 403,0 0,0 0,0

SV 9346.310 27,5 403,0 0,0 0,0

SV 9666.560 SV 9346.040 36,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.050 36,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.110 37,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.210 37,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.310 37,0 302,0 30,0 302,0
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Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete
Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1
durchgeführt werden.
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SV 9666.550 SV 9346.040 34,5 SV 9346.040 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,0 404,0 -- --

SV 9346.050 34,5 SV 9346.050 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,0 404,0 -- --

SV 9346.110 34,5 SV 9346.110 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9346.210 34,5 SV 9346.210 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9346.310 34,5 SV 9346.310 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9666.560 SV 9346.040 34,5 SV 9346.040 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 57,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.050 34,5 SV 9346.050 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 57,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.110 34,5 SV 9346.110 + SV 9346.440 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.210 34,5 SV 9346.210 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.310 34,5 SV 9346.310 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0
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Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete
Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1
durchgeführt werden.

Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105
part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

Sólo electricestas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105
part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических 
установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.
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RITTAL GmbH & Co. KG 
Postfach 1662 • D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 • Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de • www.rittal.de
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SV 9666.550 SV 9346.040 34,5 SV 9346.040 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,0 404,0 -- --

SV 9346.050 34,5 SV 9346.050 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,0 404,0 -- --

SV 9346.110 34,5 SV 9346.110 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9346.210 34,5 SV 9346.210 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9346.310 34,5 SV 9346.310 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 48,5 403,0 -- --

SV 9666.560 SV 9346.040 34,5 SV 9346.040 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 57,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.050 34,5 SV 9346.050 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 57,5 302,5 30,0 302,5

SV 9346.110 34,5 SV 9346.110 + SV 9346.440 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.210 34,5 SV 9346.210 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0

SV 9346.310 34,5 SV 9346.310 + SV 9346.470 54,5 59,5 64,5 642,0 58,0 302,0 30,0 302,0
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