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文書 No. RJ09004-508.R0 

2018 年 12 月 12 日 

お客様各位 

横浜市港北区新横浜 2-5-11 

第１金子ビル 7 階 

リタール株式会社 

 

リタール製品 仕様変更のお知らせ 

 

拝啓、 

貴社益々、ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、下記の製品につきまして、下記の通り仕様変更いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。                                 

敬具 

 

記 

 

対象製品 

TS-8、SE8 シリーズの全てのマウンティングプレートを使用している製品： 

8215/8245/8265/8080/8284/8880/8285/8881/8286/8004/8204/8005/8205/ 

8006/8206/8208/8226.500、5840-5846.500 

変更時期 
2018 年 11 月製造分より変更（ドイツ） 

※その他の製造拠点についても順次変更 

変更理由 新型エンクロージャーとの共通化 

変更内容 

・下部取り付け部品（スライドブロック）の変更 

・コーナー部 丸穴φ9 廃止 

・アース取り付け用穴移動 

・アースシンボル彫刻追加 

・スライドブロック取り付け部加工の変更 

・幅 1000 以上のマウンティングプレート中央部の丸穴φ6×2 のうちの一つを廃止 

・側面上下部の丸穴の配置の変更 

・側面中央部の丸穴 3 ヶ（φ11×1、φ9×2）のうち、φ11×1 移動、φ9×2 廃止 

 
＊仕様詳細 
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・下部取り付け部品（スライドブロック）の変更 

 



 

 FRIEDHELM L O H  GROUP 

 

   旧仕様                     新仕様 
 

 

 

 

 

 

旧仕様                     新仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面 コーナー部分 

 ・φ9 丸穴廃止 

・アース取り付け用穴の移動 

 

 

 ・アースシンボル彫刻の追加 

 

 

底面 コーナー部 

 ・スライドブロック取り付け部加工変更 

 

  

W1000 以上の幅方向中央部上下 

 ・φ6 丸穴×2 のうち一つを廃止 
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その他 ・本仕様変更による、価格、品質、保証の変更はございません。 
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側面 

 ・上下部穴位置変更 

 

 

 ・中央部 φ11 丸穴×1 移動、φ9 丸穴×2 廃止 

 


